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В шкафах типа П8Ш, П10Ш, П11Ш, П13Ш блок может занимать только целое коли-

чество модулей. Минимальный размер блока по высоте для этих шкафов – 150 мм (6М, 

M=25мм).  

В шкафах П7Ш и П12Ш функциональный отсек отсутствует, так как они используют-

ся в качестве панелей стыковки или кабельных панелей, где пространство внутри шкафа за-

нимают шины или переходные кабельные сборки. 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 5.7 – Выдвижной блок типа LK размера 1/2М 

Рисунок 5.6 – Выдвижные блоки размера 1/3М 
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Рисунок 5.10 – Выдвижной блок типа DT размера 2М 

Рисунок 5.9 – Выдвижной блок размера 1М 

Рисунок 5.8 – Выдвижной блок типа DT размера 1/2М 
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5.4.2 В зависимости от типа нагрузки в функциональном отсеке шкафа НКУ-РУ могут 

быть установлены:  

 выдвижной блок;  

 стационарный  блок;  

 вводной АВ выдвижного типа;  

 отходящие линии с АВ выдвижного и съемного типа.  

5.4.3 Конструкция выдвижного блока представляет собой несущую раму с механиз-

мами управления АВ, механизмом выдвижения блока и механизмом блокировки от выдви-

жения при включенном АВ.  

Выдвижные блоки устанавливаются в специальные адаптеры, обеспечивающие фик-

сацию блоков в шкафу. На задней стенке адаптера устанавливается ответные части соедини-

телей силовых и вспомогательных цепей. Подключение адаптеров к вертикальным распреде-

лительным шинам осуществляется через втычные контакты, а отходящие линии силовых со-

единителей соединяются с зажимами главных цепей в отсеке присоединений. Разъемы вспо-

могательных цепей соединяются с соответствующими зажимами отсека присоединений. 

Выдвижные блоки оснащены специальной системой механической кодировки (рису-

нок 5.12), которая исключает установку блока в несоответствующую ему ячейку. Кодировка 

обеспечивает уникальные комбинации кода для каждого типоразмера блока в пределах шка-

фа. 

Рисунок 5.11 – Выдвижной блок размера 3М 



ПВИФ.656000.003 РД,  лист 24 

 

 

5.4.4 Конструкция стационарного блока представляет собой монтажную плату с огра-

ждениями, на которую устанавливается аппаратура. Стационарный блок закрывается пане-

лью на двух винтах (рисунок 5.13).  

 

5.4.5 В функциональном отсеке шкафов типа П9Ш, П14Ш предусматривается уста-

новка стационарных и выдвижных блоков.  

Вся аппаратура, монтируемая внутри выдвижных блоков шкафов П9Ш, П14Ш имеет 

только стационарную установку. В стационарных блоках предусмотрена стационарная и 

съемная установка аппаратуры. 

5.4.6 В функциональном отсеке шкафов РСС (П8Ш, П10Ш, П11Ш, П13Ш) устанавли-

ваются стационарные блоки с тремя типами установки аппаратов:  

 стационарная установка аппаратов; 

 съемная установка аппаратов; 

 установка выдвижных аппаратов. 

5.4.7 НКУ-РУ предусматривает использование четырех видов привода АВ:  

 ручной привод, закрываемый дверцей (в стационарном блоке);  

Рисунок 5.13 – Стационарный блок размера 1М 

Штыри ме-

ханической 

кодировки 

Рисунок 5.12 – Соединители и механическая кодировка выдвижного блока 
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 ручной привод, проходящий сквозь лицевую панель выдвижного блока (вынос-

ная рукоятка); 

 ручной привод, проходящий сквозь дверь (при условии установки одного АВ в 

блоке);  

 электрический дистанционный. 

5.4.8 Функциональные выдвижные части НКУ-РУ (блоки, АВ) могут находиться в 

следующих положениях:  

 в присоединенном положении, когда главные цепи и цепи управления выдвиж-

ной части замкнуты с соответствующими цепями шкафа и готовы для выполне-

ния предназначенной функции;  

 в испытательном положении, когда главные цепи выдвижной части разомкнуты, 

а вспомогательные цепи соединены для обеспечения возможности испытания 

вспомогательных цепей, при этом выдвижной блок остается механически со-

единенным со шкафом;  

 в отсоединенном положении, когда выдвижная часть находится в шкафу, но ее 

главные и вспомогательные цепи разомкнуты с соответствующими цепями 

шкафа; 

 в отделенном положении, когда главные и вспомогательные цепи выдвижной 

части разомкнуты с соответствующими цепями шкафа и выдвижная часть нахо-

дится вне шкафа. 

Схематично положения выдвижных блоков показаны на рисунке 5.14.  

 
Рисунок 5.14 – Положения выдвижных блоков  
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Представление информации в АСУ ТП о присоединенном положении выдвижных 

блоков осуществляется концевым выключателем, контакты которого разомкнуты в присое-

диненном положении и замкнуты во всех остальных.  

По требованию заказчика может быть предусмотрена выдача информации в АСУ ТП 

об испытательном положения выдвижного блока. В этом случае информация о положении 

блока соответствует таблице 5.5. 

Таблица 5.5 – Информация о положении выдвижного блока  

Положение блока 

Выходные сигналы 

Примечание Датчик присоеди-

ненного положения 

Датчик испытатель-

ного положения 

Рабочее 0 0 0 – цепь замкнута; 

1 – цепь разомкнута; Испытательное 1 1 

Отсоединенное 1 0 

5.4.9 Выдвижные и съемные части НКУ-РУ (блоки, АВ) имеют механические блоки-

ровки исключающие возможность установки выдвижной части в присоединенное положение 

и перевода блока из присоединенного положения в любое другое при включенном АВ. 

Для стационарного отсека (блока) с выведенной на фасад рукояткой управления АВ 

предусмотрена блокировка открытия дверки при включенном автоматическом выключателе 

(при условии установки одного выключателя в отсеке). 

5.4.10 В конструкции выдвижных блоков предусмотрена механическая фиксация при-

соединенного, испытательного и отсоединенного положений блока. Управление данной 

функцией осуществляется кнопками «БЛОКИРОВКА» на передней панели блока (рису-

нок 5.15б) Кроме того, блоки размера 2М-4М снабжены двумя рычагами, расположенными 

по краям лицевой панели и предназначенными для приведения блока в присоединенное со-

стояние, а также для вывода из него (рисунок 5.15а): 

 

5.4.11 Взаимодействие блокировки с АВ в зависимости от типа АВ и конструкции 

блока: 

5.4.11.1 В блоках с АВ типа GV2 нажатие красной кнопки «БЛОКИРОВКА» при 

включенном АВ приводит к аварийному отключению АВ.  

Красная кнопка – сни-

мает фиксацию блока 

Черная кнопка – восста-

навливает блокировку 

Рисунок 5.15 – Органы управления блокировкой на передней панели блока. 

 

Индикатор испытатель-

ного положения 

Рычаг перемещения бло-

ков с размерами 2М-4М 

а) б) 
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Конструкция механизма блокировки в таких блоках исключает возможность установ-

ки блока в присоединенное или испытательное положение и перевода блока из присоединен-

ного положения в любое другое при включенном АВ, а также возможность включения АВ 

при нажатой красной кнопке. 

5.4.11.2 В блоках с АВ типа C60, NSX100-400, управление которыми осуществляется 

поворотными рукоятками, вынесенными на переднюю панель блока, нажатие красной кноп-

ки «БЛОКИРОВКА»  при включенном АВ не приводит к отключению АВ. 

В таких блоках для исключения возможности установки блока в присоединенное по-

ложение и перевода блока из присоединенного положения в любое другое при включенном 

АВ используется один из двух вариантов защиты: 

 дополнительный механизм, связанный с рукояткой АВ, который фиксирует 

блок в адаптере и не позволяет перевести его в присоединенное положение или 

вывести из него при включенном АВ; 

 механизм, входящий в состав АВ, который автоматически отключает АВ при 

переводе блока в присоединенное положение или выходе из него; 

5.4.12 Установка и снятие выдвижных блоков 

5.4.12.1 Порядок действий для установки блока из отделенного положения в отсоеди-

ненное: 

1) отключить АВ; 

2) вставить блок в адаптер; 

3) нажать красную кнопку и зафиксировать еѐ в «утопленном» положении; 

4) плавно продвинуть блок вперед до срабатывания защелки (красная кнопка воз-

вращается в исходное положение), блок при этом фиксируется в выдвинутом из 

шкафа положении (примерно на 40 мм), индикатор испытательного положения 

– серый; 

5.4.12.2 Перевод блока из отсоединенного положения в испытательное: 

1) убедиться, что АВ отключен; 

2) нажать красную кнопку до фиксации еѐ в «утопленном» положении; 

3) продвинуть блок вперед до срабатывания защелки (красная кнопка возвращает-

ся в исходное положение), блок при этом фиксируется в выдвинутом из шкафа 

положении (примерно на 20 мм), индикатор испытательного положения меняет 

цвет на желтый; 

5.4.12.3 Перевод блока из испытательного положения в присоединенное: 

1) убедиться, что АВ отключен; 

2) нажать красную кнопку до фиксации еѐ в «утопленном» положении; 

3) вставить блок в адаптер до упора, при этом срабатывает защелка и красная 

кнопка возвращается в исходное положение, а индикатор испытательного по-

ложения становится серым; 



ПВИФ.656000.003 РД,  лист 28 

 

Примечание – Блоки размера 2М-4М доводить до упора при помощи рычагов пере-

мещения (см.рисунок 5.15а). 

5.4.12.4 Перевод блока из присоединенного положения в испытательное: 

1) отключить АВ; 

2) нажать красную кнопку и зафиксировать еѐ в «утопленном» положении; 

3) выдвинуть блок (примерно на 20 мм) до срабатывания защелки – красная кноп-

ка возвращается в исходное положение, а индикатор испытательного положения 

меняет цвет на желтый; 

Примечание – Блоки размера 2М-4М выводить из присоединенного состояния при 

помощи рычагов перемещения (см.рисунок 5.15а). 

5.4.12.5 Перевод блока из испытательного положения в отсоединенное: 

1) убедиться, что АВ отключен; 

2) нажать красную кнопку до фиксации еѐ в «утопленном» положении; 

3) выдвинуть блок (примерно на 40 мм) до срабатывания защелки – красная кноп-

ка возвращается в исходное положение, а индикатор испытательного положения 

становится серым; 

5.4.12.6 Перевод блока из отсоединенного положения в отделенное – нажать красную 

кнопку и, удерживая ее, вынуть блок из шкафа. 

5.4.12.7 Перевод блока из присоединенного положения в отделенное: 

1) убедиться, что АВ отключен; 

2) нажать красную кнопку и, удерживая еѐ, вынуть блок из шкафа; 

Примечание – При ошибочном нажатии красной кнопки снятия блокировки и необходимо-

сти вернуться к состоянию блокировки следует нажать черную кнопку – красная кнопка 

должна вернуться в исходное (отжатое) состояние. 

5.4.13 Автоматические выключатели защиты цепей управления размещаются на лице-

вой панели блоков. Иное расположение указанных АВ допускается только по согласованию 

с заказчиком. 

5.4.14 По требованию заказчика может быть введена световая индикация состояния 

коммутационных аппаратов (контакторов, АВ) в блоках НКУ-РУ. В этом случае завод-

изготовитель разрабатывает модифицированный вариант соответствующего базового блока с 

изменением индекса модернизации. 
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5.5.16.3 Вариант 3 выполняется по следующей технологии:  

 съемные части пола снимаются, в них пробиваются отверстия для кабелей раз-

мером, превышающим диаметр кабеля на (1…2) мм, съемные части пола уста-

навливаются на свои штатные места;  

 кабели проводятся снизу через отверстия съемной панели пола;  

 для уплотнения и фиксации кабелей пол заливается строительным герметиком в 

соответствии с руководством по эксплуатации. 

5.5.16.4 Вариант 4 выполняется по умолчанию: 

 раздвижная часть пола смещается к центру шкафа на расстояние достаточное 

для прокладки кабелей и закрепляется;  

 кабели проводятся снизу через образовавшееся отверстие;  

 для уплотнения и фиксации кабелей пол заливается строительным герметиком.  

5.5.17 В шкафах НКУ-РУ различают два варианта ввода кабелей сверху. Вариант 

ввода кабеля сверху оговаривается в ОЛЩ. 

5.5.17.1 Вариант 1 (по умолчанию) – кабели проводятся сверху через прямоугольное 

отверстие, образованное снятой съемной панелью лючка. 

5.5.17.2 Вариант 2 – кабели проводятся сверху через сальниковые вводы, установ-

ленные на съемной панели лючка. Сальники устанавливаются на предприятии-изготовителе 

при указании параметров и количества кабелей в ОЛЩ. 

5.5.18 Дополнительная аппаратура, которая не входит в состав блоков и не разме-

щается в них, может быть установлена  в отсеке присоединений по согласованию с 

предприятием-изготовителем.  

5.5.19 По требованию заказчика зажимы вспомогательных цепей для блоков, 

управляемых от АСУ, могут иметь ножевые размыкатели для цепей, идущих в/от систем 

автоматики. В этом случае завод-изготовитель разрабатывает модификацию 

соответствующего блока с изменением его индекса модернизации. 

5.5.20 По требованию заказчика может быть выполнен межблочный монтаж путем 

установки перемычек между зажимами вспомогательных цепей разных блоков шкафа (при 

наличии соответствующих указаний в задании заводу). 

 

5.6 Отсек общих шинок 

5.6.1 Отсек общих шинок предназначен для размещения общесекционных зажимов 

вспомогательных цепей, автоматических выключателей цепей обогрева, освещения и т.п. 

Отсек общих шинок находится в верхней части шкафа и для шкафов одностороннего 

обслуживания типа П9Ш имеет вид, показанный на рисунке 5.20.  
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Рисунок 5.20 – Расположение приборов в отсеке общих шинок 

5.6.2 Левое отделение закрывается отдельной дверью, на которой расположена лампа 

сигнализации, подключенная к шинкам ЕН, ЕНА и тестовая кнопка цепи сигнализации.  

Шинки питания вспомогательных цепей ~ЕС и шинки сигнализации ЕН, ЕНА пред-

ставляют собой набор клемм (рисунок 5.20), к которым подсоединены провода 

вспомогательных цепей функциональных блоков из отсека присоединений.  

5.6.3 Правое отделение отсека общих шинок расположено в верхней части отсека 

присоединений. В этом отделении установлены АВ, предназначенные для управления осве-

щением отсека присоединений и обогревом шкафа, а также розетка питания переносных 

приборов для проведения ремонтных работ в шкафу. Лампа освещения отсека присоедине-

ния, снабженная встроенным выключателем, также расположена в верхней части отсека при-

соединений. Нагревательные элементы системы обогрева (при ее наличии) размещаются в 

нижней части функционального отсека. 

5.6.4 Способ подключения питания розетки для переносных приборов и светильника 

должен быть определен проектной организацией (рекомендуется от независимого источника 

питания). Мощность подключаемых к розетке потребителей должна быть не более 1,2 кВА, 

мощность, потребляемая светильником, должна быть не более 40 Вт. 

5.6.5 Для шкафов двухстороннего обслуживания отсек общих шинок располагается с 

двух сторон шкафа. Отсек с блоком сигнализации находится  со стороны функционального 

отсека, а автоматы освещения, обогрева и розетка для переносных приборов размещены в 

верхней части отсека присоединений с задней стороны шкафа. 

5.6.6 Все общие шинки шкафов на объекте при сборке в щит соединяются между 

собой жгутом (шлейфом), который выполняется на заводе и свертывается в кольцо в каждом 

шкафу щита, кроме последнего. На отдельно стоящие шкафы жгуты не изготавливаются. 

5.6.7 Типовые схемы организации шинок сигнализации шкафов секции (щита) 

приведены в ПВИФ.656000.003 РД2 и ПВИФ.656000.003 РД3. При наличии указаний в 

задании заводу схема организации шинок сигнализации может быть модифицирована в 

соответствии с требованиями заказчика. 
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