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Ввід №2:

Рроз = 116 кВт

Іроз = 181 А

cosɸ = 0.97

Ввід №1:

Рроз = 93 кВт

Іроз = 146 А

cosɸ = 0.97

Розрахункова потужність житлової будівлі

в нормальному режимі роботи :

Рроз=180.6кВт

І р=283.7А

cosϕ=0.96

Розрахункова потужність житлової будівлі

в аварійному режимі роботи :

Рроз.авар.=221.6кВт

І р.авар.=350А

cosϕ=0.96
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Рp, кВт Ір, А cosɸ

9.60 14.88 0.98

Щит розподільчий з

місцем під лічильник
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АБ-25
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АВР-100
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MME.3FD.SM

xPD-U
W h

КМ2
КТ-6000

КМ1
КТ-6000

Рвст = 68,4 кВт

Нормальний режим роботи :

Рроз = 25,1 кВт

Іроз = 44,8 А

Аварійний режим димовидалення :

Рроз = 44,2 кВт

Іроз = 79,1 А

ВВГнг 5х25 п.32 (разервний)
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