
V

QS1
РЕ 19-45
Ін =2500А

A A A

QF1
ВА 55-43
Ін =2000А

ТА 1- ТА 3
ТНШЛ -0,66

2000/5 А
кл . 0,5S

Секція збірніх шин №1
( АД 31 Т 10 х 100)

Комірка №2 ( ЩО 90-1101 У 3)

G
3~

G1
JMS 320GS

U=400/231 В +/- 5%, 50 Гц
S=1317 кВА , Ін 1901 А , соs(f)=0,8
S=1064 кВт , Ін 1536 А , соs(f)=1

V A A A

PF соsf

КГУ JMS 320GS

QF1
NW20 H1
Ін=2000А

Ір=2000А

ТА 1- ТА 3

2000/5 А

ТА 4- ТА 6

2000/5 А

QF2
Ір=4А

QF3
Ір=4АВимірювання

електричних показників
та синхронізація
змережею

W2.0 №1 ( дивись кабельний журнал )

FU4
I н=100 А

FU2
I н=2А

FU3
I н=2А

FU1
I н=50 А

F1

П
р
и
ст

р
ій

м
о
н
іт
о
р
и
н
г
у

м
е
р
е
ж
і

Д
о
 п

р
и
ст

р
о
ю

си
н
х
р
о
н
із
а
ц
ії

Р
е
зе

р
в

PI

РІ 1
E600
Ін =5А
кл . 1,0

QS1
Ін =2500А

QF1
ВА 55-43
Ін =2000А

ТА 1- ТА 3

2000/5 А

N

РП 0,4 кВ ЗТП № 017
Комірка №1

QS1
Ін =2500А

QF1
ВА 55-43
Ін =2000А

ТА 1- ТА 3

2000/5 А

V A A A V A A A

Комірка №7

T1

ТМ 3-1000/10/0,4 У 1

10/0,4 кВ
1000 кВА

T2

ТМ 3-1000/10/0,4 У 1

10/0,4 кВ
1000 кВА

N

QS1
РЕ 19
Ін =1600А

QS2
РЕ 19
Ін =1600А

QF1
ВА 55-43
Ін =1600А

Комірка №6

До РП 10 кВ ТП №017
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